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Gutachtliche Stellungnahme
Nr. 15-003416-PR0O1
(GAS-C02-04-de-01)

zum Nachweis 14-002195-PR01 (PB Z52-C02-04-de-01) vom 3.11.2014

Luftschalldimmung von Bauteilen

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

BRM (bx h)

Typ

Zarge

Dichtungen

Besonderheiten

Ergebnis

ift Rosenheim

08.07.2016

7 Koo

Dr. Joachim Hessinger, Dipl.-Phys.

Prifstellenleiter
Bauakustik

ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gietl-Str. 7-9
D-83026 Rosenheim

Kontakt Prifung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Tel. +49.8031.261-0
Fax +49.8031.261-290  Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
www.ift-rosenheim.de

HUGA Hubert Gaisendrees KG
Osnabriicker Landstr. 139
33335 Gltersloh

Deutschland

Innentdr, einfligelig
HUGA SK3
HUGA SD-46-1

1000 mm x 2125 mm
Sperrtiir aus Holz und Holzwerkstoffen

Holzumfassungszarge
1 Zargenfalzdichtung,
1 absenkbare Bodendichtung

Uberfalzte Variante

Bewertetes Schallddmm-Mal® R,
Spektrum-Anpassungswerte C und Cy, *)

Ry (C; Cyp)=42 (-2;-5) dB

*) auf rundlage der in der Grundlage genannten Priifbe-
richte und der ergdnzenden, anderungsbedingten An-

B o o §/§

Bernd SaB, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prifstellenleiter
Bauakustik

Inspektion — EN ISO/IEC 17020 Notified Body 0757

—_—
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021 PUZ-Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Grundlagen

EN ISO 10140-2 : 2010
ENISO 717-1 :2013

Prifbericht 14-002195-PR0O1
(PB Z52-C02-04-de-01) vom
3.11.2014

Unterlagen des Auftraggebers

Darstellung

Verwendungshinweise

Diese Stellungnahme dient zu-
sammen mit den genannten

Grundlagen zum Nachweis der
Schallddmmung eines Bauteils.

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schlieBlich auf den beschriebe-
nen Gegenstand.

Die Prufung der Schall-
dammung erméglicht keine
Aussage Uber weitere Leis-
tungs- und qualitatsbestimmen-
den Eigenschaften der vorlie-
genden Konstruktion.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Ver-
wendung von ift-
Prufdokumentationen®.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.
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Die Stellungnahme umfasst
insgesamt 4 Seiten
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